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Žádost o vydání stanoviska ve věci dálkového přenosu dat z ústředny EPS na PCO
	Vyřizuje: 
	Ing. Zdeněk Hošek, tel.: 974 819 732, e-mail: zdenek.hosek@grh.izscr.cz


Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdrželo dne 4. 5. 2005 Vaši žádost o vydání stanoviska ve věci dálkového přenosu dat z ústředny EPS na PCO a k jejímu obsahu sděluje:

Dokončenou stavbu, popřípadě její část schopnou samostatného užívání nebo tu část stavby, na které byla provedena změna nebo udržovací práce (dále jen „stavba“), pokud tyto stavby vyžadovaly stavební povolení, lze podle ustanovení § 76 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí. Vlastník stavby je přitom povinen udržovat stavbu v dobrém stavebním stavu v souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a s rozhodnutím stavebního úřadu (stavební povolení, kolaudační rozhodnutí) tak, aby nevznikalo nebezpečí požárních a hygienických závad, aby nedocházelo k jejímu znehodnocení nebo ohrožení jejího vzhledu a aby se co nejvíce prodloužila její uživatelnost (§ 86 odst. 1 stavebního zákona).

Množství, druhy a způsob vybavení prostor a zařízení právnických a podnikajících fyzických osob požárně bezpečnostními zařízeními vyplývá ve smyslu ustanovení § 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) z požárně bezpečnostního řešení stavby, nebo z obdobné dokumentace, která je součástí projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu nebo je stanoveno v jiném právním předpisu. Při projektování požárně bezpečnostních zařízení se postupuje podle normativních požadavků, přičemž návrhy požárně bezpečnostních zařízení tvoří v souladu ustanovením § 5 odst. 1 vyhlášky o požární prevenci nedílnou součást požárně bezpečnostního řešení stavby.

Podrobné technické požadavky na provedení elektrické požární signalizace stanoví v návaznosti na citované právní předpisy řada českých technických norem. Z pohledu řešené problematiky je rozhodující ustanovení článku 6.6.3 písm. c) ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty: prosinec 2000, který uvádí:

„c)
hlásiče jsou napojeny na automatickou ústřednu elektrické požární signalizace, která je umístěna v ohlašovně požáru se stálou službou, vybavenou telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany k provedení zásahu; pokud není stálá služba zajištěna, musí být jednotka požární ochrany informována prostřednictvím dálkového přenosu.

Elektrická požární signalizace, která neodpovídá těmto požadavkům, se nezahrnuje do požárně bezpečnostních opatření ve smyslu 6.6.2 a hodnota c1 = 1.“.

Zařízení dálkového přenosu (dále jen „ZDP“) jsou definována v příloze NB.9 ČSN EN 54-1 Elektrická požární signalizace – Část 1: Úvod: září 1997 jako komponenty, které zajišťují samočinné předání informace o poplachu, případně o poruše na předem určené místo. Článkem 6.6.3 písm. c) ČSN 73 0802 je toto místo přímo vymezeno.
Další technické požadavky na ZDP jsou v podrobnostech rozvedeny v části F. (čl. 210 – čl. 214) ČSN 34 2710 Předpisy pro zařízení elektrické požární signalizace: 1. 5. 1979 + tiskové změny a, b, c, Z4, Z5, Z6, Z7 a Z8, kde se mimo jiné uvádí:

„210.
ZDP musí na podnět z ústředny (vysílací místo) umožnit vyslat a na přijímacím místě (např. vyšší organizační složka požární ochrany) přijmout: 

a) informaci o požáru (bez rozlišení požární smyčky),

b) informaci o poruše (bez rozlišení druhu poruchy),

c) adresu vysílacího místa).

  211.
Spojení mezi vysílacím a přijímacím místem musí být dosaženo samočinně, nezávisle na obsluze. U ZDP využívaného k přenosu linky veřejné telefonní sítě, musí být dosaženo spojení nezávisle na obsazení této linky.“.

Ve vztahu k Vašemu dotazu je možno na základě výše uvedeného konstatovat, že na jiná místa s trvalou obsluhou, ze kterých je operační a informační středisko místně příslušného HZS kraje informováno o vzniku stavu „POŽÁR“ (například telefonicky) lze legitimně připojovat ústředny EPS objektů prostřednictvím ZDP v následujících případech:

· je-li ve stávajícím objektu instalováno a provozováno zařízení EPS nad rámec shora uvedených požadavků,

· pominuly-li důvody pro připojení ústředny EPS prostřednictvím ZDP na pult centralizované ochrany operačního a informačního střediska HZS místně příslušného kraje (například změna právních předpisů, případně normových hodnot nebo normativních požadavků),

· jedná-li se o změnu v užívání stavby projednanou v rámci řádného stavebního řízení, která byla provedena podle dokumentace ověřené stavebním úřadem a předána do užívání na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání stavby,

· za předpokladu, že takovým řešením nedojde ke zhoršení podmínek požární bezpečnosti při užívání stávajícího objektu a toto řešení není vázáno na stavební úpravy objektu. V takovém případě je vlastník objektu povinen ohlásit stavebnímu úřadu změnu spočívající ve způsobu provozování EPS. V případě, že je navržené řešení vázáno na stavební úpravy z důvodu dodržení podmínek požární bezpečnosti, jedná se o změnu stavby, kterou je vlastník objektu povinen projednat podle stavebního zákona.

V této souvislosti je třeba také zmínit, že změny součástí systému požárně bezpečnostního zařízení, které jsou výrobky stanovenými podle zvláštního právního předpisu (hlavních funkčních komponentů) a takové jeho změny, které mají vliv na funkci požárně bezpečnostního zařízení, se považují za udržovací práce na stavbě, které by mohly ovlivnit požární bezpečnost stavby (§ 55 odst. 3 stavebního zákona). Na připojení ústředny EPS objektu na pult centralizované ochrany operačního a informačního střediska HZS místně příslušného kraje prostřednictvím ZDP není právní nárok.

Závěrem upozorňujeme na skutečnost, že zákon o požární ochraně nezmocňuje náš úřad k podávání závazných výkladů předpisů o požární ochraně. Proto je výše uvedené stanovisko nutno chápat z hlediska legislativního jako vysvětlení obsahu příslušného ustanovení citované právní úpravy působným orgánem státní správy.

mjr. Ing. Zdeněk Hošek v. r.

vedoucí oddělení technické prevence

